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124 VN - NAPETOVA SOUSTAVA: IT, 35kV
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM: die PNE 330000-1

/(O zivych ¢asti:  polohou ¢él. 3.2.2.1
nezivych ¢dasti: zeménim ¢1.3.4.3.1

123
VNEJSIVLIVY: dle PNE 330000-2

/(O\ NN - NAPETOVA SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stf.
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM: dle PNE 330000-1
zivych é&dsti: izolaciél. 3.2.2.4
kryty nebo prepazkamicl. 3.2.2.3
polohou ¢l. 3.2.2.1
nezivych ¢asti: ochrana automatickym odpojenim od zdroje
dle él. 3.3.2.5 _
VNEJSIVLIVY: dle PNE 330000-2
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